
 INTERNAL#

(MWh) (%) (MWh) (%)

Eólico 1 2,300 163,714 2,283 1,4 161,431 0,730 2 10 80.433 71,2

Eólico 2 2,300 182,950 2,517 1,4 180,433 0,767 2 11 77.651 79,5 4

Eólico 3 2,300 205,912 2,738 1,3 203,174 0,818 2 12 79.104 89,5

Eólico 4 2,300 200,601 2,710 1,4 197,891 0,564 2 12 80.053 87,2 1

Eólico 5 2,300 219,112 2,992 1,4 216,120 0,451 2 13 80.492 95,3

Total Eólica 11,500 972,289 13,240 1,4 959,049 3,330 84,5 5

Turbina 1 2,830 7,831 8.543

Turbina 2 2,830 31,278 3,513 11,2 27,966 14,171 1 18 21.362 11,1 15

Turbina 3 2,830 90,672 14,713 16,2 76,214 8,102 2 16 39.797 32,0 24

Turbina 4 2,830 1,535 1,123 73,1 0,571 11,223 1 8 36.743 0,5 16

Total Turbinas 11,320 123,485 19,348 15,7 104,751 41,326 10,9 55

Bombeos 6,800 350,553

CENTRAL 22,820 1.095,774 32,588 3,0 1.063,800 44,656 350,553 669,130 -0,539 -0,1 48,0 60

Nombre Pot. Nom. (MW) Cons. Bombeo (MWh) V. Real (%) V. Req (Dm3) V. Req (%) PÉRD./GAN. (dam3)

Trafo 1 3,400 198,049 18,37 21,226

Trafo 2 3,400 152,504 55,86 -10,529

Total Bombeo 6,800 350,553 28,98 180,000 85,33 10,697
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PARTE DE PRODUCCIÓN - GORONA DEL VIENTO DOMINGO

DATOS ACUMULADOS AL MES 31 de diciembre de 2023

HIDROEÓLICA GORONA DEL VIENTO

CONSUMO

EN PARADA

(MWh)

CONSUMO

EN BOMBEO

(MWh)

SALDO

FRONTERA

(MWh)

REAJUSTE

(NETA-CONS. PARADA-

CONS. BOMBEOS-SALDO 

FRONTERA)

CARGA

MÁX.

(kW)

HORAS

FUNCIONAM.

HORAS

DE

VIDA

HORAS

UTIL.

(centes.)

Nº

de

Acoples

(%) (Horas)

CARGA

MEDIA

744,0

707,2

744,0

742,6

744,0

62,5

204,6

7,1

8,533

BOMBEO DEPÓSITOS

Nombre Volúmen nominal (dam3) Volúmen mínimo (dam3) Volúmen mínimo (%) Volúmen Real (dam3) REPOSICIÓN (dam3)

Balsa Superior 380,000 31,180 8,21 69,801

8,533

Balsa Inferior 150,000 5,830 3,89 83,797

Total 530,000 37,010 6,98 153,598
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